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(data)
Vandenvietés (-¢iy) pavadinimas (-ai) Kulvos sen., Ciciny vandenvieté
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas Kauno apskr., Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ci¢iny k.
GVTOT kodas @ LT0024635KULVOSCICINU
GVTOT NUTS koordinatés® L. T0024635
Geriamojo vandens kiekis m®/d 40 Gyventojy skaicius 198

Vandens $altiniai ®, % nuo viso kiekio Pozeminis vanduo 100%




1 lentelé Bendra informacija apie geriamojo vandens programinés prieZiiiros vykdyma

Reikalauiam Atlikty Neatitikusiy
tvri mJ K Reikalaujamy tyrimy Atlikty tyrimy Neatitikusiy
- yrimy tyrimy skai¢ius tyrimy skaiCius tyrimy
- . Mato Rodiklio skaiCius o o o
Rodiklio pavadinimas vienetas verte (vandens skaicius (vandens skaiCius (vandens skaiCius
Los ) (vartotojo tiekimo (vartotojo tiekimo (vartotojo
tiekimo jmoné, L . . L . . "
tinklai) ¢iaupas) imone, ¢iaupas) imoné, ¢iaupas)
tinklai) tinklai)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mikrobiniai rodikliai
. Skaicius 100 ml
Zarninés lazdelés (Escherichia coli) vandens 0 4 4 4 4 0 0
. Skaicius 100 ml
Zarniniai enterokokai vandens 0 1 - 1 0 .
Toksiniai (cheminiai) rodikliai
Nitratas mg/l 50 1 1 0 -
Nitritas vandens tiekimo
sistemoje, i§ vartotojy ¢iaupo mg/l 0,50 1 1 0 -
Nitratai / nitritai formulé © 1 - 1 0 -
Indikatoriniai rodikliai
Amonis mg/l 0,50 4 4 4 4 0 0
Chloridas mg/l 250 1 1 0 -
. o us cm* 20 °C
Savitasis elektrinis laidis temperatiiroje 2500 4 4 4 4 0 0
Vandenilio jony koncentracija pH vienetai 6,5-9,5 4 4 4 4 0 0
Bendroji gelezis pg/l 200 4 4 10 4 0 0
Permanganato skaicius mg/l O, 5,0 1 1 0 -
Sulfatas mg/l 250 1 1 0 -
Skaitius 100 ml
Koliforminés bakterijos vandens 0 4 4 4 4 0 0
Priimtina
vartotojams ir
be nebidingy
Spalva pokygiy 4 4 4 4 0 0




Reikalauiam Atlikty Neatitikusiy
tvri mj U Reikalaujamy tyrimy Atlikty tyrimy Neatitikusiy
- yrimy tyrimy skai¢ius tyrimy skaiCius tyrimy
- - Mato Rodiklio skaiCius o v o
Rodiklio pavadinimas . ) skaiCius (vandens skaicius (vandens skaicius
vienetas verté (vandens . . . o .
Cos ) (vartotojo tiekimo (vartotojo tiekimo (vartotojo
tiekimo jmoné, " . . oy . X o
tinklai) ¢iaupas) imoné, ¢iaupas) imong, ¢iaupas)
tinklai) tinklai)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Priimtinas
vartotojams ir
. . be nebiudingy
Skonio slenkstis pokygiy 4 4 4 4 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C Skaicius 1 ml Be nebiidingy
temperatiiroje vandens poky¢iy 1 1 0 -
DV pagal
Drumstumas formazing 4 4 4 4 4 0 0

(1) GVTOT kodas sudaromas i§ NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietés pavadinimo, pvz.: Klaipédos I vandenvietés GVTOT kodas - LTO0321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritoriniy statistiniy vienety nomenklatiira) kodas susideda i$§ dviejy raidziy, Zyminéiy valstybe.
Antraja kodo dalj sudaro skaitmenys, zymintys apskritj (NUTS III lygis), savivaldybe (NUTS IV arba LAU 1 lygis), senitnija (NUTS V arba LAU I1 lygis). LAU (ang. Local

Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens $altinj (pozeminis vanduo; pavirSinis vanduo; pavirsinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); pozeminis dirbtinai papildytas

vanduo; kiti Saltiniai); kiekj procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 $vino ribiné rodiklio verté - ne daugiau kaip 10 pg/l.

(5) Turi biti uztikrinta salyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 < 1(lauztiniuose skliaustuose jraSomos nitrato ir nitrito vertés, mg/1).

(6)— Geriamojo vandens metiné efektiné dozé skai¢iuojama tik tuo atveju, jei bendrasis tirinis alfa aktyvumas didesnis uz 0,1Bg/1 ar bendrasis tiirinis beta aktyvumas didesnis u:

1Bqg/l.




2 lentelé Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT (1) (lentelé nepildoma, nes néra neatitikimy)

Laikinai .
. e . Mediana
Tyrimy | yeaitikusi leidziamas . Mediana
oy & - Ll Tyrimy . nuo SR . . ; ;
i - skaiCius tyrim Taikoma rodiklio .. | nuo visy o Priezastis Priemoné | Laikotarpis
Rodiklio pavadinimas yrimy S ... | maksimali . neatitikusiy 3.6) .6) (5.6
skaicius (2) iSlyga dydis (jei IV tyrimy . (kodas)®* (kodas)™ (kodas)®™
. : reikSme o tyrimy
(atlikta) taikoma skaiCiaus s
o skaiciaus
iSlyga)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Lenteléje eilés tvarka pateikti informacijg tik apie tuos rodiklius, kuriy tyrimai neatitiko reikalavimy. Skiltyje ,,Rodiklio pavadinimas* palikti tik rodikliy apie kuriuos
pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes istrinti.
(2) Visi neatitike tyrimai, jskaitant tuos, kuriems taikomos

i8lygos.

(3) Priezastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruoSimu, ST - susijusi su vie$ojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams
priklausanéiy pastaty vidaus vandentiekiu, K - kita, KOM - kompleksiné, N - nezinoma.

(4) Priemong, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais paSalinama ar su§velninama priezastis, G 2 - veiksmas (-ai) pakeisti Saltinj, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas
paruosimas, ST 1 - Nekokybisky komponenty pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 UZter$ty komponenty valymas, Sveitimas, dezinfekavimas, VV 1 Nekokybisky
komponenty pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 UZter$ty komponenty valymas, Sveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonés nuo pasaliniy asmeny, KT Kita, PR -
prane§imas ir nurodymai vartotojams, pvz. vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojima, AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternose), NR -
nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurj jgyvendinta nurodyta priemoné, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 diena, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dieny, VD - vidutinés
trukmeés, t.y. daugiau nei 30 dieny, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priezastis, priemoné, laikotarpis, dél kiekvieno skirtingo atvejo jvedama papildoma rodiklio eiluté, ta¢iau 2,3,
6,7,8 skiltyse reik§més nurodomos vieng karta nuo visy konkretaus rodiklio tyrimy.

(7) Kitus pesticidus nurodyti jvardijant pesticido (-y) pavadinimg (-us). Jei reikia jvesti papildoma (-as)eilutes.

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertés nustatomos pagal geriamojo vandens ruo$imo ir tieckimo priemoniy specifikacijas. Nurodyti atvejy, kai gaminio
techningéje specifikacijoje nurodyta rodiklio verté neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai““(Zin., 2003, Nr. 79-
36006) nustatytos ribinés rodiklio vertés, skaiciy, juos aprasyti.



3 lentelé Geriamojo vandens programinés prieZiiiros rezultaty pateikimo vartotojams biidas

Pateikimo budas Taip/ ne Pateikimo vieta
Interneto svetainé Taip Www.jonavosvandenys.|t
Informaciniai lanstinukai, bukletai ne
Naujienlaiskiai (informaciniai biuleteniai) ne
Saskaitos uz geriamgajj vandenj ne
Viesi susitikimai ne
Vietiniai laikra$¢iai ne
Viesai pasickiamos bylos ne
Kita ne



http://www.jonavosvandenys.lt/

4 lentelé Geriamojo vandens programinés prieziiiros rezultaty pateikimo vartotojams risis

Pateikimo raisis Taip/ ne Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestiné taip www.jonavosvandenys.It
Atskiros GVTOT programinés priezitiros rezultatai taip e
Smulkiy GVTOT, kuriose tieckiama 10-1000 m®/ d ar aprilpinama geriamuoju tai "
vandeniu 50-5000 gyventojy, programinés priezitiros rezultatai P
Labai smulkiy GVTOT, kuriose tickiama maziau kaip 10 m®/d ar
apriipinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojy, programings priezitiros taip n
rezultatai
Reikalavimy neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu taip n
Vandens tiekéjo Saltinis GVTOT lygiu taip n
Kita
DIREKTORIUS Mindaugas Sinkeviius
(geriamojo vandens tiekimo jmonés vadovas, (parasas) (vardas, pavardé)

ar jo jgaliotas asmuo, jo pareigos )

Laboratorijos vedéja Natalija Pankratjeva, tel.(8 349) 5 49 97, jonavosvalymai@gmail.com

(rengejo vardas, pavardé, telefonas, faksas, el. pastas)


http://www.jonavosvandenys.lt/

